£ | GRANADA
‘ CLUB DE FUTBOL

N° de revision: 03
Fecha: Noviembre 2022

PLAN DE AUTOPROTECCION
ESTADIO NUEVO LOS CARMENES
REVISION 2022

zzenion

Ingenierfa & Proteccién

Pégina 181 de 219

Actualizacion y mantenimiento del Plan de Autoproteccion

Programa de actualizaciéon y mantenimiento del Plan de Autoproteccién 2019-2030

2019

Comprobacion y actualizaciéon de
nuevos nombramientos en los
equipos o cambios en los
integrantes del Plan (cuando
haya algun cambio y
actualizacién general).

Actualizacion del Catalogo de
Medios y Recursos.
Comprobacién de la
disponibilidad y  adecuacién
técnica.

Comprobacién de la
disponibilidad de los medios
integrados en el Plan

Comprobacién de la adecuacion
y eficacia de los procedimientos

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

2027 | 2028 | 2029 | 2030

En color ROJO los afios previstos para las actualizaciones.

Cada 2 afios de procedera a una actualizacién y mantenimiento del Plan de Autoproteccion

Todas estas actuaciones implican:

e Realizacién periddica de comprobaciones técnicas, ejercicios y simulacros.
e Realizacion periddica de programas de capacitacion entre los integrantes del mismo.

e Realizacién periddica de campanias divulgativas a la poblacion.

Revisioén del Plan de Autoproteccién 2019-2029

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

Metodologia e identificacion de
riesgos.

Estructuras  organizativas vy
procedimientos operativos.

Dotacién de medios y
equipamientos. Asignaciones de
recursos

Sistemas de avisos y de
comunicacion.

Programas de formacion vy
divulgacion.

En color ROJO los afios previstos para las revisiones.

Cada 3 afios se procedera a revisar el Plan de Autoproteccion

Todo esto no es excluyente de la decisién del Director del Plan de Autoproteccion de ordenar una
revision de caracter extraordinario cuando asi lo requieran las variaciones que pudieran producirse en
la norma legal, aplicable a la presencia de nuevo riesgo, o cualquier otra circunstancia.
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Las modificaciones que supongan las actuaciones antes referidas deberan ser ratificadas por la
direccion del Plan de Autoproteccion, y cuando proceda, comunicada a Proteccion Civil de la
Comunidad para su conformidad.

11.6 Programa de Auditoria e Inspecciones

Horario de Trabajo de la Auditoria y/o Inspecciéon de sequridad

El horario (*) de trabajo de la Inspeccién de seguridad sera:

Horario de manana: | 9:00-14:00
Horario de tarde: | 16:00-19:00

(*) Tal como se observa, el horario de la Inspeccién se adapta al horario de trabajo

Reunidn inicial

Se programa la reunién inicial de la Inspeccion, cuya prevision es que tenga una duracién aproximada
de 60 minutos.

e Presentacion oficial del Equipo Auditor, objetivo y alcance de la Inspeccidn

Presentacion de Plan de Inspeccion a realizar.

Explicacion de los criterios en los que se basara el desarrollo de la Inspeccidn.

Requisitos de confidencialidad.

Formato y contenido del Informe Final de Inspeccion, fecha de entrega prevista y distribucion
que se hara de éste.

Recepcion de la documentacién aportada por la Empresa.

Duracién prevista de las diferentes actividades de la Inspeccion

Calendario de Inspecciones y reuniones posteriores.

Aclaraciones, ruegos y preguntas.

e Presentacion de la empresa por la Direccion:

Presentacion de los representantes de la empresa que acompafaran al equipo Auditor que
realizara la Inspeccion.

Descripcién de las actividades que se realizan, en el momento de la Auditoria, y que permitira
la Inspeccion de la Seguridad.

Establecimiento de un lugar donde el Equipo Auditor puede trabajar y desarrollar la Inspeccién.
Designar las personas de la Empresa que acompafaran al Equipo Auditor en las visitas de
trabajo en planta, para efectuar las inspecciones pertinentes.

Consensuar el calendario de reuniones y establecer una planificacion detallada de las mismas.
Facilitar las credenciales precisas para que el Equipo Auditor pueda acceder y trabajar en el
centro de trabajo sin que sea rechazada su presencia por ningin miembro.
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Realizacion de las Auditorias y/o Inspecciones

Las inspecciones para verificar el cumplimiento de todos los conceptos establecidos en los diferentes
Capitulos del Plan de Autoproteccion, seran:

1. Descripcién detallada de la actividad y del medio fisico en el que se desarrolla.

1.1 Descripcion detallada de la actividad y del medio fisico en el que se desarrolla.
1.2 Descripcion del establecimiento, dependencias e instalaciones donde se desarrollan las
actividades objeto del Plan.
1.3 Clasificacion y descripcion de usuarios.
1.4 Descripcion del entorno urbano, industrial o natural en el que figuran los edificios,
instalaciones y areas donde se desarrolla la actividad.

e 1.5 Descripcién de los accesos y condiciones de la accesibilidad para la ayuda externa.

2. Descripcion y localizaciéon de elementos, instalaciones, procesos de produccioén, etc. que
pueden dar origen a una situacion de emergencia o incidir de manera desfavorable en el
desarrollo de la misma.

e 2.1 Descripcién y localizacién de elementos, instalaciones, procesos de produccién, etc. que
pueden dar origen a una situacién de emergencia o incidir de manera desfavorable en el
desarrollo de la misma.

e 2.2 Identificacion, analisis y evaluacion de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos
externos que pueden afectarle.

2.3 Riesgos propios de la actividad desarrollada.

2.4 Riesgos consecuencia de la actividad desarrollada.

2.5 Riesgos externos contemplados en los planes de Proteccion Civil y actividades de riesgo
proximas.

e 2.6 Identificacién, cuantificacion y tipologia de las personas tanto afectas a la actividad como
ajenas a la misma.

3. Inventario, analisis y evaluacion del riesgo en el que se ha tenido presente aquellos riesgos
regulados por normativas sectoriales.

e 3.1 Inventario y descripcion de las medidas y medios, humanos y materiales, disponibles para
controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la intervencion
de los Servicios Externos de Emergencias.

e 3.2 Medidas y medios, humanos y materiales, disponibles para controlar los riesgos propios de la
actividad desarrollada.

¢ 3.3 Medidas y medios, humanos y materiales, disponibles para controlar los riesgos consecuencia
de la actividad desarrollada.

e 3.4 Medidas y medios, humanos y materiales, disponibles para controlar los riesgos externos
contemplados en los planes de Proteccion Civil y actividades de riesgo préximas.

e 3.5 Medidas y medios, humanos y materiales disponibles en aplicacion de disposiciones
especificas en materia de seguridad.

e 3.6 Procedimientos preventivos y de control de riesgos.

4. Inventario y descripcion de las Medidas y Medios de Autoproteccion.

4.1 Identificacion y clasificacion de emergencias
4.2 Procedimiento actuacion ante emergencias
4.3 ldentificacidon y funciones de las personas y equipos que llevaran a cabo los procedimientos
de actuacion en emergencias

e 4.4 Identificacion del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuacion ante
Emergencias

e 4.5 Simulacros



’ gm;lll\):l\': TBOL PLAN DE AUTOPROTECCION % enian

ESTADIO N U EVO LOS CARM EN ES Ingenieria & Proteccién

REVISION 2022

N° de revision: 03
Fecha: Noviembre 2022

Pégina 184 de 219

5. Integracion del plan de autoproteccion en otros ambitos.

6

e 6 6 o6 06 -~ o o o o o

5.1 Integracion del plan de autoproteccidon en otros ambitos.

5.2 Protocolos de notificacion de la emergencia.

5.3 Coordinacion entre la direccion del Plan de Autoproteccion y la direcciéon del Plan de
Proteccion Civil donde se integra el Plan de Autoproteccion.

5.4 Formas de colaboracion de la Organizacién de Autoproteccidon con los planes y las
actuaciones del sistema publico de Protecciéon Civil.

5.5 Catalogo de Medios y Recursos Movilizables en emergencias.

. Implantacion del Plan de Autoproteccion.

6.1 Implantacion del Plan de Autoproteccion

6.2 Estructura Organizativa de Implantacién de Plan

6.3 Funciones y Responsabilidades de todos los miembros ante la situacion de emergencia
6.4 Organizacion

6.5 Programa de formacion y capacitacion para personal con participacion activa en el Plan de
Autoproteccion

6.6 Programa de formacion e informacion a todo el personal sobre el Plan de Autoproteccion.
6.7 Programa de informacion general para los usuarios

6.8 Senalizacidon y normas para la actuacion de visitantes.

6.9 Programa de dotacion y adecuacién de medios materiales y recursos

6.10 Programa de implantacion

. Mantenimiento de la eficacia y actualizacion del Plan de Autoproteccion.

7.1 Mantenimiento de la eficacia y actualizacion del Plan de Autoproteccion

7.2 Programa de reciclaje de formacion e informacion.

7.3 Programa de sustitucion de medios y recursos

7.4 Programa de ejercicios y simulacros

7.5 Programa de revision y actualizacion de toda la documentacion que forma parte del plan de
Autoproteccion

7.6 Programa de Auditoria e inspecciones

7.7 Programa de mantenimiento

7.8 Investigacion de siniestros

8. Vigencia del Plan de autoproteccion.

8.1 Vigencia del Plan de autoproteccion y criterios para su actualizacion y revision.
8.2 Actualizacién y mantenimiento del Plan de Autoproteccion.
8.3 Calendario de revisiones decenal (periodo 2019-2029).

9. Directorio de Comunicacion.

9.1 Directorio de Comunicacion

Jornadas de Trabajo

Concluida la Reunion Inicial y una vez se han acordados los puntos y temas tratados en dicha
reunién, se inicia el Proceso de Inspeccion, a través del cual se comprobara:

Como se esta implantando la Politica de Seguridad, y el compromiso adquirido por la empresa.
En qué medida se cumple la implantacion del Plan de Autoproteccion en la empresa.

Como se ha realizado la evaluacion inicial y periédica de los riesgos.

La adecuacion entre los procedimientos y medios requeridos en el Plan de Autoproteccion,
para realizar las actuaciones previstas y las instalaciones, medios materiales y recursos
humanos con los que se dispone, teniendo en cuenta, ademas, el modo en que estan
organizados o coordinados, en su caso.
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e Comprobacioén del cumplimiento del Plan de Autoproteccion con respecto a la especificacion
establecida en el RD 393/2007.

¢ Visita a la empresa (instalaciones, procesos, equipos de trabajo, etc).

e Entrevistas con trabajadores (comprobacion de la informacion y formacién recibida).

e Reuniones con la Direccién o interlocutores designados por la empresa para informar del
desarrollo y avance de la Inspeccion y si fuese necesario para ampliar informacion.

El tiempo se distribuira entre los dias necesarios para llevar a cabo:

e Trabajo de campo (con la duracidon necesaria para llevar a cabo los puntos tratados
anteriormente).

Reunién con los miembros de los equipos de Intervencion, Primeros Auxilios y Emergencia.
Reuniones del Equipo Auditor para la preparacion del informe de Inspeccion correspondiente.
Reunién final (presentacion de resultados).

Reunién final con la Direccion para la presentacion de conclusiones por parte del Equipo
Auditor y para asegurar que se comprenden claramente y se esta de acuerdo con los
incumplimientos que se hubiesen detectado (en caso de existir dichos incumplimientos).

Tras la realizacién de la Auditoria se redactara un informe con todas las actividades realizadas,
reflejando en el mismo las anomalias y oportunidades de mejora detectadas del que derivard un
programa de actuaciones para su resolucion y puesta en marcha.

Recursos materiales utilizados

Se pondra a disposicion del equipo Auditor:

e Los medios materiales y recursos necesarios (papel, equipos informaticos, internet, etc.) previa
solicitud de los mismos, con el objetivo de facilitar la evaluacién del Plan de Autoproteccién
implantado.

e Colaboracion del personal (disposicion de medios y recursos humanos que faciliten las tareas
de Auditoria)

¢ Disposicion e intencionalidad de colaboracién con el equipo. En este sentido es importante que
los recursos humanos puestos a disposicion del equipo Auditor estén motivados, sean
conocedores de la empresa y estén predispuestos a aportar ayuda y colaboracion a los
miembros, no siendo un estorbo o una barrera que obstaculice el funcionamiento.

¢ Una sala donde poder desarrollar su trabajo.

Confidencialidad de los resultados de la Auditoria y/o Inspeccion de seguridad

Toda la documentacién que se emplee durante la Auditoria objeto de esta Inspeccion del Plan de
Autoproteccion, o la originada durante ella, tiene caracter confidencial, incluido el informe final de la
Auditoria, no pudiendo transmitirse a terceros o reproducirse sin el permiso expreso y/o autorizacion
por escrito de la empresa.
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Programa de Auditorias

Segun el R.D.393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de Autoproteccién de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia.
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Para cada uno de los apartados reflejados en el apartado anterior, se realizara una inspeccion para
verificar su cumplimiento. Los resultados de dicha inspeccion seran trasladados a un formato tipo

como el que se detalla

a continuacion

x.y Concepto del Plan de Autoproteccion

Durante el proceso de inspeccion se ha constatado:

Resumen de la Inspeccion

Fecha

Concepto

No Conformidad

Muy | Grav
Grave e

Leve

Observaciones

o su reduccion al minimo

Medidas propuestas para subsanar las deficiencias, los peligros y/o los riesgos detectados

ENION Ingenieria y Proteccion
Noviembre 2022

LOPEZ NAVAJAS NICOLAS
MARIA - 74652050F
c=ES,

- S serialNumber=IDCES-74652050

—>  F, givenName=NICOLAS

MARIA, sn=LOPEZ NAVAJAS,
cn=LOPEZ NAVAJAS NICOLAS
MARIA - 74652050F
2022.11.21 07:47:21 +01'00"

Fdo. Nicolas M? Lépez Navajas

Ingeniero Quimico / Técnico Sup. Riesgos Laborales
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ANEXO |

DIRECTORIO DE COMUNICACION
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12 (Anexo 1) Directorio de Comunicacion

12.1 Teléfono del personal de emergencias

Director del Plan de Autoproteccion:

Director del Plan de Actuacion en Emergencias:
Coordinadores de Seguridad (Titular)

Responsable del Equipo de Primeros Auxilios:

12.2 Teléfonos

de ayuda exterior

Teléfonos de Emergencia

Servicio Teléfono
Emergencias 112
Parque de Bomberos 080
Ambulancias 112
Policia Local 092
Ayuntamiento 958 26 16 00
Taxi 958 15 14 61
Centralita de hospitales 958 020 000
Policia Nacional/Guardia Civil 091
Centralita Estadio 958 253 300

12.3 Otras formas de comunicacion

Estructura del Directorio telefénico

En el Directorio Telefénico figuran los teléfonos y los datos necesarios y suficientes para la
localizacion de todo el personal que debera ser alertado en esta empresa, en caso de activaciéon del
Plan de Emergencia, asi como referencias adecuadas para su tratamiento.

La estructura del mismo se adapta a las exigencias de Proteccion Civil.

Se consideran como titulares tanto a personas fisicas como a los diferentes tipos de entes y servicios

existentes.
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Estructura de una Ficha:
Los datos se estructuran en torno a diferentes areas, las cuales son:
e Datos de Codificacion :

Conexion Administrativa
Servicios

o Datos de Localizacion :
Nombre del Titular/ Ente
Direccion
Municipio
Provincia
Referencia / Cargo

e Datos Telefénicos de Contacto:

Primer Teléfono — Horario de Localizacion — Referencia

Segundo Teléfono — Horario de Localizacion —
Referencia
Tercer Teléfono — Horario de Localizacion — Referencia
Mensafono

Fax
Otros Teléfonos y localizaciones
Protocolos de Actuacion a los cuales esta adscrito el titular.

e Observaciones:

El listado con los datos de las personas y sus teléfonos no ha sido incluido en el presente anexo por
razones de confidencialidad, conforme establece la actual Ley de Proteccion de Datos, que no
permite hacer publicas ni divulgar las direcciones incluidas en ninguna base de datos sin la
autorizacion expresa de los interesados.

Se adjunta como un Anexo al documento original de este Plan de Autoproteccion, pero no se anexara
a las copias que circulen por la empresa, El listado original se encuentra en las dependencias del
Director del Plan de Autoproteccion, estando exclusivamente disponible en caso de emergencia.
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ANEXO Il

FORMULARIOS PARA LA GESTION DE EMERGENCIAS
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13 (Anexo 2) Formularios para la gestion de emergencias

Se incluyen en este anexo una serie de formulario para que puedan servir de guia para la gestion de
las emergencias.

13.1 Protocolos de emergencia para solicitar ayuda externa

Con caracter General

Contenido de la Notificaciéon de la alarma para Ayuda Externa.

Protocolo de notificacion de la emergencia
| Empresa:|

Domicilio:
Municipio (Poblacién):

Teléfono de contacto:

Actividad desarrollada en la
empresa:

D.

DNI

Director del Plan de Autoprotecciéon (o en su defecto el centro de control) de la empresa cuyos
datos arriba se reflejan, NOTIFICA que la situacién de un siniestro:

Tipo de siniestro

Solicita la presencia de:

Emergencias de Proteccion Civil
Bomberos

Asistencia sanitaria

Policia Nacional / Guardia Civil
Policia Local
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A causa de:

Victimas
(personas afectadas o en
peligro):

Circunstancias que pueden
afectar la evolucion del suceso:

Las medidas de emergencia
interior adoptadas y previstas
son:

Las medidas de apoyo exterior
necesarias para el control del
accidente y la atencion de los

afectados son:

Observaciones:

Persona de contacto:

Punto de encuentro y
recepcion de los servicios de
emergencia:

Teléfono de contacto:
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13.2 En caso de Incendio

Contenido de la Notificaciéon de la alarma para Ayuda Externa.

Protocolo de notificacién de emergencia en caso de

Incendio

Domicilio:

Municipio (Poblacién):

Teléfono de contacto:

Actividad desarrollada en la
empresa:

D.

DNI

Director del Plan de Autoprotecciéon (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos
arriba se reflejan, NOTIFICA la presencia de un incendio y solicita la intervencion de:

Emergencias de Proteccion Civil

Bomberos| X

Asistencia sanitaria

Policia Nacional / Guardia Civil

Policia Local

El fuego provocado ha sido a
causa de:

Victimas
(personas afectadas o en
peligro):

Circunstancias que pueden
afectar la evolucion del suceso:

Las medidas de emergencia
interior adoptadas y previstas
son:
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Persona de contacto:

Punto de encuentro y
recepcion de los servicios de
emergencia:

Teléfono de contacto:
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13.3 En caso de Explosion

Contenido de la Notificaciéon de la alarma para Ayuda Externa.

Protocolo de notificacion de emergencia como
consecuencia de una explosion (sin atentado)

Domicilio:
Municipio (Poblacién):

Teléfono de contacto:

Actividad desarrollada en la
empresa:

D.

DNI

Director del Plan de Autoprotecciéon (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos
arriba se reflejan, NOTIFICA que la situacion de una explosidn cuyo siniestro esta clasificado como:

Tipo de siniestro

Por lo que solicita la presencia de:

Emergencias de Proteccion Civil
Bomberos| X

Asistencia sanitaria

Policia Nacional / Guardia Civil| X
Policia Local

x
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La explosion ha sido realizado
a causa de:

Victimas
(personas afectadas o en
peligro):

Circunstancias que pueden
afectar la evolucion del suceso:

Las medidas de emergencia
interior adoptadas y previstas
son:

Las medidas de apoyo exterior
necesarias para el control de la
explosioén y la atencién de los
afectados son:

Persona de contacto:

Punto de encuentro y
recepcion de los servicios de
emergencia:

Teléfono de contacto:
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13.4 En caso de Atraco y/o secuestro

Contenido de la Notificaciéon de la alarma para Ayuda Externa.

Protocolo de notificacién de Atraco y/o Secuestro de
personas.

Domicilio:
Municipio (Poblacién):

Teléfono de contacto:

Actividad desarrollada en la
empresa:

D.

DNI

Director del Plan de Autoprotecciéon (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos
arriba se reflejan, NOTIFICA que la situacion de un Atraco/Secuestro

Fecha

Hora

Duracién

Voz Masculina/Femenina/Infantil del
Delincuente

N° de delincuentes que han
intervenido

Reproduccion aproximada de
los hechos:

Voz del Asaltante/Asaltantes:

Tranquila

Excitada
Enfadada

Tartamuda
Normal

Jocosa

Fuerte| |
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Suave

Susurrante

Clara
Gangosa
Nasal

Con acento extranjero
Con acento nacional

Si la voz del delincuente le resulta familiar
diga qué le recuerda o a quién se parece:
Observaciones:

Lenguaje de las amenazas:

Correcto

Vulgar

Incoherente
Mensaje leido
Otros

Datos de la persona
Secuestrada:

Punto de encuentro y
recepcion de la Policia:

Teléfono de contacto:




£ | GRANADA
’ CLUB DE FUTBOL

N° de revision: 03
Fecha: Noviembre 2022

PLAN DE AUTOPROTECCION
ESTADIO NUEVO LOS CARMENES
REVISION 2022

enieria & Proteccién

Zzenion

Pagina 201 de 219

13.5 En caso de Aviso de Bomba

Contenido de la Notificaciéon de la alarma para Ayuda Externa.

Protocolo de notificacion de aviso de Bomba.

Domicilio:

Municipio (Poblacién):

Teléfono de contacto:

Actividad desarrollada en la
empresa:

D.

DNI

Director del Plan de Autoprotecciéon (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos
arriba se reflejan, NOTIFICA que la situacion de un aviso de bomba:

Fecha

Hora

Duracion

Voz Masculina/Femenina/Infantil

Si es posible hacer las siguientes preguntas:

¢Cuando estallara la bomba?

¢Doénde se encuentra colocada?

¢ Qué aspecto tiene la bomba?

¢Qué desencadenara la explosion?

¢Colocé la bomba Vd. mismo?

¢Por qué, que pretende?

¢Pertenece a algun grupo terrorista?

Texto exacto de la amenaza:
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Voz del comunicante:

Tranquila

Excitada

Enfadada

Tartamuda

Normal

Jocosa

Fuerte

Suave

Susurrante

Clara

Gangosa

Nasal

Con acento extranjero

Con acento nacional

Si la voz le resulta familiar diga
qué le recuerda o a quién se
parece:

Observaciones:

Sonidos de fondo:

Ruidos de la calle

Maquinaria

Musica

Cafeteria

Oficina

Animales

Cabina telefénica

Conferencia

Lenguaje de la amenaza:

Correcto

Vulgar

Incoherente

Mensaje leido

Mensaje grabado
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Datos del Receptor de la
amenaza:

Punto de encuentro y
recepcion de la Policia:

Teléfono de contacto:
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13.6 En caso de disturbios y/o comportamientos antisociales

Contenido de la Notificaciéon de la alarma para Ayuda Externa.

Protocolo de notificacion de aviso de
comportamientos antisociales.

Domicilio:
Municipio (Poblacién):

Teléfono de contacto:

Actividad desarrollada en la
empresa:

D.
DNI

Director del Plan de Autoproteccion (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos
arriba se reflejan, NOTIFICA la siguiente situacion critica:

Descripcion de los hechos:

Hora:

Por lo que solicita la presencia de:

Emergencias de Proteccion Civil
Bomberos

Asistencia sanitaria| X

Policia Nacional / Guardia Civil| X
Policia Local
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La situacion provocada ha sido
a causa de:

Victimas
(personas afectadas o en
peligro):

Circunstancias que pueden
afectar la evolucion del suceso:

Las medidas de emergencia
interior adoptadas y previstas
son:

Persona de contacto:

Punto de encuentro y
recepcion de los servicios de
emergencia:

Teléfono de contacto:
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13.7 Comunicaciéon de anomalias o incidencias al titular de la actividad:
Protocolo de actuacion

Acta de comunicacion de anomalia o
incidencia al titular de la actividad.

Incidencia detectada :
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La cumplimentacion debida de los datos solicitados en el presente formulario, permitira la
comunicacion debida al titular de la actividad, acerca de la incidencia detectada.

I- Anomalias y/o incidencias detectadas: Definir brevemente las anomalias detectadas)

II- Afecciones a la dotacion de maquinas, instalaciones, servicios y equipos:

Maquinas

Instalaciones

Servicios

Equipos

Estructuras
Otros

1ll- Naturaleza del Riesgo originado por la anomalia:

IV- Informe del Responsable del Servicio/Area/Zona/Seccion:
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VI- Otros datos de interés y/o Recomendaciones para hacer frente a la situacion:
Cumplimentados los datos anteriores, se redacta el presente informe.

En a de de 200
El Responsable del Servicio/Area/Zona/Seccion. Enterado: Por el Titular de la actividad.
Fdo. D. Fdo. D.

ENION Ingenieria y Proteccion
Noviembre 2022

LOPEZ NAVAJAS NICOLAS

MARIA - 74652050F

c=ES,

sy serialNumber=IDCES-74652050H

T ) , givenName=NICOLAS MARIA,
( T—=———""""  sn=LOPEZ NAVAJAS, cn=LOPEZ
NAVAJAS NICOLAS MARIA -
74652050F
2022.11.21 07:49:05 +01'00'

Fdo. Nicolas M? Lépez Navajas
Ingeniero Quimico / Técnico Sup. Riesgos Laborales
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION INTERNA EN

CASO DE EMERGENCIA




’ E{‘.?.',“.‘,'é“n-,m PLAN DE AUTOPROTECCIC’)N % enian
ESTADIO NUEVO LOS CARMENES Ingenieria & Proteccién

REVISION 2022

N° de revision: 03

Fecha: Noviembre 2022 Pégina 210 de 219

14 (Anexo Ill) Procedimientos de comunicacion interna en caso de emergencia
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15 (Anexo 4) Planos
PLANO
NUM. DENOMINACION
00 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
PR PUNTOS DE REUNION
01 EVACUACION PLANTA 12 PREFERENCIA
02 EVACUACION PLANTA 12 FONDO NORTE
03 EVACUACION PLANTA 12 FONDO SUR
04 EVACUACION PLANTA 12 TRIBUNA
05 EVACUACION PLANTA 22 PREFERENCIA
06 EVACUACION PLANTA 22 FONDO NORTE
07 EVACUACION PLANTA 22 FONDO SUR
08 EVACUACION PLANTA 22 TRIBUNA
09 EVACUACION PLANTA 32 PREFERENCIA
10 EVACUACION PLANTA 32 FONDO NORTE
11 EVACUACION PLANTA 32 FONDO SUR
12 EVACUACION PLANTA 32 TRIBUNA
13 EVACUACION PLANTA 42 CABINAS DE PRENSA
14 EVACUACION PLANTA 42 PALCO BUSINESS
15 EVACUACION OFICINAS ENTREPLANTA
16 EVACUACION PLANTA BAJA PREFERENCIA
17 EVACUACION PLANTA BAJA FONDO SUR
18 EVACUACION PLANTA BAJA FONDO NORTE
19 EVACUACION PLANTA BAJATRIBUNA
20 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 12 PREFERENCIA
21 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 12 FONDO NORTE
22 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 12 FONDO SUR
23 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 12 TRIBUNA
24 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 22 PREFERENCIA
25 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 22 FONDO NORTE
26 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 22 FONDO SUR
27 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 22 TRIBUNA
28 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 32 PREFERENCIA
29 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 32 FONDO NORTE
30 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 32 FONDO SUR
31 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 32 TRIBUNA
32 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 42 CABINAS DE PRENSA
33 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 42 PALCO BUSINESS
34 INSTALACIONES PROTECCION OFICINAS ENTREPLANTA
35 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA BAJA PREFERENCIA
36 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA BAJA FONDO NORTE
37 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA BAJA FONDO SUR
38 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA BAJA TRIBUNA
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-‘ B Vias de evacuacion alternativa
['savina | Sefalizacion de salida
Senalizacién de salida de emergencia
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* Vias de evacuacion

-‘ B Vias de evacuacion alternativa

['savina | Sefalizacion de salida
Senalizacién de salida de emergencia

BN o ) )
Serializacion direccion de evacuacion

Sefalizacion No utilizar en caso incendio

SIN SALIDA Senalizacion de "sin salida"
. Origen de evacuacion
N° personas de plantas sup. o inferiores
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LEYENDA DE INCENDIOS E INSTALACIONES

® ILUMINACION DE EMERGENCIA

A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG

TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION

(s
D
¢
P

¥
A

E PULSADOR DE ALARMA

BIE DE 45 mm.

BIE DE 25 mm.

DETECTOR OPTICO DE HUMOS

l DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

Sal )

SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR

/\|  DETECTORDE CO

©

BATERIA DE CONDENSADORES

[~ CUADRO ELECTRICO

CENTRAL CO

CENTRAL DE INCENDIOS

PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION
PULSADOR DE PARO DE EXTINCION
INDICADOR DE EXTINCION

EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg

DESFIBRILADOR

PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES]

A
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A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG CENTRAL CO
TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION
E PULSADOR DE ALARMA CENTRAL DE INCENDIOS
BIE DE 45 mm. (o] PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION
D
@ BIE DE 25 mm. IE:’] PULSADOR DE PARO DE EXTINCION
DETECTOR OPTICO DE HUMOS [/A]  INDICADOR DE EXTINCION
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO A EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg
SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR DESFIBRILADOR
/| DETECTORDE CO I PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES]
BATERIA DE CONDENSADORES
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ILUMINACION DE EMERGENCIA [~ CUADRO ELECTRICO

EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG CENTRAL CO

TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION

PULSADOR DE ALARMA CENTRAL DE INCENDIOS

BIE DE 45 mm. (o] PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION
D

BIE DE 25 mm. IE:’] PULSADOR DE PARO DE EXTINCION

DETECTOR OPTICO DE HUMOS [/A]  INDICADOR DE EXTINCION

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO A EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg

SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR DESFIBRILADOR

DETECTOR DE CO I PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES]

BATERIA DE CONDENSADORES
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LEYENDA DE INCENDIOS E INSTALACIONES

® ILUMINACION DE EMERGENCIA [~ CUADRO ELECTRICO
A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG CENTRAL CO
TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION

y n \

‘|\\\\\§)\§\3\3\ \ E PULSADOR DE ALARMA [O] CENTRAL DE INCENDIOS

T >

st A= BIE DE 45 mm. []  PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION
Rl 2 )
) e D
: E
ol \\\\\\%!‘ @ BIE DE 25 mm. IE:’] PULSADOR DE PARO DE EXTINCION
N ) ,
“\“N“!{ DETECTOR OPTICO DE HUMOS [/A\']  INDICADOR DE EXTINCION
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO A EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg
SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR DESFIBRILADOR
A DETECTOR DE CO I PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES]
BATERIA DE CONDENSADORES
A
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LEYENDA DE INCENDIOS E INSTALACIONES

Sal )

® ILUMINACION DE EMERGENCIA

A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG

[~ CUADRO ELECTRICO

CENTRAL CO

TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION

E] PULSADOR DE ALARMA
BIE DE 45 mm.
BIE DE 25 mm.
DETECTOR OPTICO DE HUMOS
l DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR

DETECTOR DE CO

BATERIA DE CONDENSADORES

CENTRAL DE INCENDIOS

PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION

PULSADOR DE PARO DE EXTINCION

(o]
D
(o]
P

[/A]  INDICADOR DE EXTINCION

A EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg

DESFIBRILADOR

I PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES]

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO SUSTITUYE A FECHA ESCALA DESIGNACION PLANO Ne.
, OCTUBRE 2019 . 24
GCF  cravoncLus perursoL sap. enion BLAN DE AUTOPROTECCION ESTADIO "NUEVO LOS CARVENES" o0 po e INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 22
gshiin e P20190005 PREFERENCIA
Fdo. NICOLAS M? LOPEZ NAVAJAS Colegiado n°. 822 COIQCY - ORIGINAL A3 Houa 01 pe 01




W=

L%
\\\)\\\\\\\\ 7

LEYENDA DE INCENDIOS E INSTALACIONES

® ILUMINACION DE EMERGENCIA

A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG

BATERIA DE CONDENSADORES

[~ CUADRO ELECTRICO

CENTRAL CO
TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION
E] PULSADOR DE ALARMA CENTRAL DE INCENDIOS
BIE DE 45 mm. (o] PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION
D
@ BIE DE 25 mm. |E:’] PULSADOR DE PARO DE EXTINCION
DETECTOR OPTICO DE HUMOS @ INDICADOR DE EXTINCION
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO A EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg
SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR DESFIBRILADOR
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LEYENDA DE INCENDIOS E INSTALACIONES

® ILUMINACION DE EMERGENCIA

[~ CUADRO ELECTRICO

A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG

CENTRAL CO

TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION

E] PULSADOR DE ALARMA [O] CENTRAL DE INCENDIOS
BIE DE 45 mm. []  PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION
D
@ BIE DE 25 mm. IE:’] PULSADOR DE PARO DE EXTINCION
DETECTOR OPTICO DE HUMOS [/A\']  INDICADOR DE EXTINCION
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO A EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg

SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR

DETECTOR DE CO

BATERIA DE CONDENSADORES

[

DESFIBRILADOR

PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES]
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LEYENDA DE INCENDIOS E INSTALACIONES

Sal )

® ILUMINACION DE EMERGENCIA

A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG

[~ CUADRO ELECTRICO

CENTRAL CO

TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION

E] PULSADOR DE ALARMA
BIE DE 45 mm.
BIE DE 25 mm.
DETECTOR OPTICO DE HUMOS
l DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR

DETECTOR DE CO

BATERIA DE CONDENSADORES

CENTRAL DE INCENDIOS

PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION

PULSADOR DE PARO DE EXTINCION

(o]
D
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P

[/A]  INDICADOR DE EXTINCION

A EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg

DESFIBRILADOR

I PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES]
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® ILUMINACION DE EMERGENCIA [~ CUADRO ELECTRICO

A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG CENTRAL CO

TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION

E] PULSADOR DE ALARMA CENTRAL DE INCENDIOS
BIE DE 45 mm. []  PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION
BIE DE 25 mm. 0

P PULSADOR DE PARO DE EXTINCION

DETECTOR OPTICO DE HUMOS [/A\']  INDICADOR DE EXTINCION

Sal )

l DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO A EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg

SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR DESFIBRILADOR
PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES
DETECTOR DE CO |
BATERIA DE CONDENSADORES
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® ILUMINACION DE EMERGENCIA

A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG

TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO
E] PULSADOR DE ALARMA

BIE DE 45 mm.

@ BIE DE 25 mm.
DETECTOR OPTICO DE HUMOS

| | DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR

DETECTOR DE CO

BATERIA DE CONDENSADORES

[~ CUADRO ELECTRICO
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CENTRAL CO

CILINDRO EXTINCION

CENTRAL DE INCENDIOS

PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION

PULSADOR DE PARO DE EXTINCION

INDICADOR DE EXTINCION

EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg

DESFIBRILADOR

PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES]

)

GCF  crenao cLus DE FUTBOL SAD,

e

zzenion

Ingenieria & Proteccion

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. NICOLAS M? LOPEZ NAVAJAS

Colegiado n°. 822 COIQCV

TITULO DEL PROYECTO

PLAN DE AUTOPROTECCION ESTADIO "NUEVO LOS CARMENES"

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

FECHA

OCTUBRE 2019
EXPEDIENTE

VP20190005

ESCALA

ORIGINAL A3

1/400

DESIGNACION

INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 38
FONDO NORTE

PLANO Ne.

29

Houa 01 pe 01




LEYENDA DE INCENDIOS E INSTALACIONES

® ILUMINACION DE EMERGENCIA [~ CUADRO ELECTRICO
A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG 0] CENTRAL CO
TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION
E] PULSADOR DE ALARMA CENTRAL DE INCENDIOS
BIE DE 45 mm. (o] PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION
D
@ BIE DE 25 mm. IE:’] PULSADOR DE PARO DE EXTINCION
DETECTOR OPTICO DE HUMOS [/A]  INDICADOR DE EXTINCION
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO A EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg
SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR DESFIBRILADOR

DETECTOR DE CO

BATERIA DE CONDENSADORES

I PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES]

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

- TITULO DEL PROYECTO SUSTITUYE A FECHA ESCALA DESIGNACION PLANO Ne.
, OCTUBRE 2019 . 30
QCE GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD. enion PLAN DE AUTOPROTECCIGN ESTADIO "NUEVO LOS CARMENES" SUSTITUIDO POR EXPEDIENTE 1/400 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 3*
! Ingesiera & ravscion FONDO SUR
Fdo. NICOLAS M LOPEZ NAVAJAS Colegiado n°. 822 COIQCY - VP20190005 ORIGINAL A3 Hosa 01 oe 01




LEYENDA DE INCENDIOS E INSTALACIONES

® ILUMINACION DE EMERGENCIA

A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG

CENTRAL CO

[~ CUADRO ELECTRICO

TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION

E] PULSADOR DE ALARMA [O] CENTRAL DE INCENDIOS
BIE DE 45 mm. []  PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION
D
@ BIE DE 25 mm. IE:’] PULSADOR DE PARO DE EXTINCION
DETECTOR OPTICO DE HUMOS [/A\']  INDICADOR DE EXTINCION
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO A EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg
+
{\\\N\N&\@ SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR DESFIBRILADOR
W
W DETECTOR DE CO I PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES]
BATERIA DE CONDENSADORES
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO TITULO DEL PROYECTO SUSTITUYE A FECHA ESCALA DESIGNACION PLANO N°.
. OCTUBRE 2019 . . 31
GC[ GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD. % E ﬂ I U n PLAN DE AUTOPROTECCION ESTADIO "NUEVO LOS CARMENES” SUSTITUIDO POR EXPEDIENTE INSTALACIONESTFQR;SJE;C\CION PLANTA3
tngeniert & Protecidn
Fdo. NICOLAS M? LOPEZ NAVAJAS Colegiado n°. 822 COIQCY - VP20190005 ORIGINAL A3 Houa 01 pe 01




!

LEYENDA DE INCENDIOS E INSTALACIONES

@ ILUMINACION DE EMERGENCIA [~] CUADRO ELECTRICO
A EXTINTOR DE POLVO ABC DE 6 KG [0 CENTRAL CO
TELEFONO DE EMERGENCIA INTERNO @ CILINDRO EXTINCION

[®]  PULSADOR DE ALARMA CENTRAL DE INCENDIOS

BIE DE 45 mm. % PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCION
@ BIE DE 25 mm. |E:] PULSADOR DE PARO DE EXTINCION
A
. \
DETECTOR OPTICO DE HUMOS [/A\]  INDICADOR DE EXTINCION \\\\\\\\\{\\\\\‘&{{{\\\\\\
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO A EXTINTOR DE CO2 DE 2Kg
SIRENA DE INCENDIOS INTERIOR DESFIBRILADOR
DETEGTOR DE GO I  PUESTO CONTROL DE RED ROCIADORES
BATERIA DE CONDENSADORES
INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO TITULO DEL PROYECTO SUSTITUYE A FECHA ESCALA DESIGNACION PLANO Ne.
, OCTUBRE 2019 . \ 2
QC!E GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD. % enion PLAN DE AUTOPROTECCIGN ESTADIO "NUEVO LOS CARMENES" SUSTITUIDO POR EXPEDIENTE 1/400 INSTALACIONES PROTECCION PLANTA 4
Rigeiiotfa 8 Bygoscelan VP20190005 PREFERENCIA. CABINAS DE PRENSA
Fdo. NICOLAS M? LOPEZ NAVAJAS Colegiado n°. 822 COIQCY - ORIGINAL A3 Houa 01 pe 01
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LEYENDA DE INCENDIOS E INSTALACIONES

SERISENOIol 3=
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ANTE CUALQUIER SITUACION DE EMERGENCIA

DIFICULTADES GENERALES PERSONAS

CON NECESIDADES ESPECIALES

DIFICULTADES PERCEPTIVAS Y COGNITIVAS

- Dificultad en habilidades de adaptacidn y respuestas alternativas a
situaciones nuevas o parcialmente novedosas.

- En las situaciones de emergencia, falta de iniciativa o autonomia,
impulsividad, falta de autocontrol. Lentitud en las respuestas.

- Hipersensibilidad ante algunos estimulos.

- Dificultades para prestar atencion y distinguir los aspectos relevantes
en unasituacion de emergenciay enla resolucién de la misma.

DIFICULTADES EN LA COMUNICACION

- Dificultades para comunicarse (comprensidon de drdenes complejas y
expresion de dolencias, necesidades, formular y responder a
preguntas, etc.).

- Lenguaje desajustado al contexto (repetitivo, ausencia, extrafio).

- Utiliza otros sistemas de la comunicacion: lengua de signos espafiola,
sistema Braille, etc.

ALTERACIONES DE COMPORTAMIENTO
- Autolesionesy agresiones.
- Dificultad en el controlo de los impulsos.
- Hiperactividad.
- Estereotipias.
- Vinculaciéon a alglin objeto.
- Ideas delirantes: alteraciones del pensamiento, ideas falsas, etc.
- Alucinaciones.

- Comportamiento gravemente desorganizado (agitacion, incapacidad
de organizarse, etc)

PAUTAS DE
INTERVENCION

- Controlar la acumulacién de personas.

- Controlar los elementos potencialmente aversivos (material médico, etc.).
- Mantenerespacios ordenados.

- Pequeiiainstigacion fisica para iniciar la accion

- Dar instrucciones sencillas, frases cortas y utilizando vocabulario concreto
referidos a objetos y acciones.

- Usar medios alternativos y apoyos a la comunicacion oral que sean necesarios
para facilitar el acceso a la comunicacién e informacién en caso de emergencia:
Asegurarnos que nos presta atencion y lo ha entendido.

- Utilizar gestos, fotos o dibujos.

- Indicar paso a paso lo que vamos a hacer y reforzar cada paso mediante
reforzadores (apoyo afectivo-gestual y un elogio ej. “bien”).

-Ejercer de modelo de lo que queremos que haga.
-Pequenia instigacion fisica para iniciar la accion.

Facilitar el autocontrol, la relajacién del cuidado de condiciones del entorno, tono de voz,
cercania de persona de referencia, tiempo para relajarse.

Mantenerse lo mas calmadoy controlado posible.

Adoptar una actitud segura, tranquila y firme. Hablarle en voz baja, no amenazante. Nunca
subir el volumen de voz.

Asegurarle que no somos una amenaza para él/ella. Dejarle espacio libre, no acorralandole,
amenos que se pretenda sujetarle.

Si es posible, introducir algun elemento distractor en una conversacién o actividad de
interés para él/ella.
Es necesario prestar atencion y especial cuidado en:

* Que la persona vaya acompaiada de alguien que realmente lo conozca.

* Contar con informacién adecuada y suficiente, antes de plantear la sedadon (si estd
es necesaria) respecto a la medicacion que ya tome.

» Contemplar protocolos de contencion: Es imprescindible recordar que si se trata de
contener fisicamente a la persona es necesario contar con la informacién sufidente
sobre el uso adecuado (y legal) de las técnicas de contencion fisica.



TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
CARACTERISTICAS PERSONAS CON TEA

- Dificultades sensoriales y de identificaciéon del dolor y el peligro.

- Dificultades de comprensién del lenguaje y de la intencidn de las demas personas.

- Dificultades para saber qué hacer, en qué orden, por qué y para iniciar la accién.

- Realizar la estereotipia puede darle tranquilidad.

- Puede que necesite algo de tiempo desde que recibe la indicacion, la procesay la inicia.
- Dificultades de atencién, mejor con elementos visuales.

ENCUENTRO O LLAMADA DE EMERGENCIA

DISPONIBLE PERSONA DE REFERENCIA NO DISPONIBLE GUiAZPERSONA DE NO SABEMOS NADA
-Posibilidad de que intervenga: Comunicar =~ REFERENCIA PERO SABEMOS QUE ES UNA  Atenderalos sintomas conductuales:
siempre a través de ella. PERSONA CON TEA - Estereotipias (movimientos repetitivos sin finalidad
-No hay posibilidad de intervencion: Recabar -Asignar en el traslado un Profesional de aparente.). .
INFORMACION: emelgenciasdelREFERENIIE -A.utsencna/dlflcultad t?n el contacto ocularl.

. , - Dificultad para relacionarse con los demas.

*¢Qué le puedo ofrecer para que venga -EvaIuaFién de la INFORMACION: -No tiene en cuenta fuentes de peligro.

conmigo? gustos/intereses. - Agresividad o autolesiones.

* ¢Deja que se le acerquen/contacto fisico? - Lenguaje desajustado al contexto (repetitivo,

* i Comprende cuando le hablo? ausencia, extrafio).

PAUTAS DE INTERVENCION

AMBIENTE PROFESIONAL DE EMERGENCIAS
- Control del uniforme (gorra, casco, gafas...)
- Acercamiento progresivo a la persona(sin aspavientos ni gritos)
- Hablar de forma sencilla, claray literal (frases cortas o palabras sueltas).
- Actitud serena y tranquila.
- Mantener los espacios ordenados. - Anticipar paso a paso y de forma visual si es posible, lo que vamos a hacer.
- Localizar un espacio seguro mas tranquilo. - Utilizar herramientas visuales (mostrar objetos, fotos, sefiales, etc.)
- Ejercer de modelo de lo que queremos que haga. Mostrar reforzadores.
- Silo vemos necesario: Pequefia instigacion fisica para iniciar la accion.
- Respetar las estereotipias.

- Dejar un tiempo de respuesta (esperar unos segundos antes de repetir la
orden/pregunta).

- Eliminacidn de estimulos aversivos: Apagar sirenas, galibo, etc.

- Controlar los elementos potencialmente aversivos: material médico, objetos
brillantes, etc.



DISCAPACIDAD AUDITIVA
CARACTERISTICAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

- Dificultades sobre el desarrollo del pensamiento.

- Dificultades lingliisticas, en la regulacién del comportamiento y sentimiento de inseguridad.

- Muestran algunas dificultades en las relaciones sociales, ocasionadas por el desconocimiento de las normas sociales, que son también una consecuencia de las
limitaciones del lenguaje.

- Algunas dificultades que se generan al no disponer de cédigo comunicativo eficaz que asegure la interaccién linglistica, el desarrollo cognitivo y linglistico y la
socializacion.

- Dificultades adquiridas como ralentizacion, regresiones o deterioro en el desarrollo del lenguaje. Tanto enla comunicaciéon como en la comprension oral.

ENCUENTRO O LLAMADA DE EMERGENCIA
DISPONIBLE PERSONA DE REFERENCIA NO DISPONIBLE GUiA/PERSONA DE REFERENCIA PERO SABEMOS

- Posibilidad de que intervenga: Serd la persona encargada de informar, QUE ES UNA PERSONA CON TEA
gwarytraanul.gar ala Persona. » ) - Asignar Profesional de emergencias que actie como guia,
- No hay posibilidad de intervencion de la persona de referencia. Recabar preferiblemente que tenga nocion basica de lenguaje de signos En
IR AET N cualquier caso debe utilizar un canal gesto-visual paracomunicarse conla
*Nombre. persona.
lesie s - - Ponerse en contacto con la Asociacion de Personas Sordas de la
* Intereses, palabras o cosas que lo tranquilicen, etc. localidad para pedirlos servicios de un/aintérprete.

PAUTAS DE INTERVENCION

7

AMBIENTE INTERVENCION

- Contactovisual directo durante la comunicacién.

- Hablar despacioy vocalizando.

- Nogritar para llamar a la persona.

- Conducir a una zonailuminada para favorecerla comunicacion. - Utilizar expresiones féciles que permitan saber si hay comprensién
mutua.

- No utilizar argot, tecnicismos ni anglicismos.
- Mantenerse en sucampo de vision.
- Nollevar objetos enlaboca que puedaninterferirenla comunicacion.
Esimportante recordar para el proceso comunicativo la
siguiente secuencia:
LLAMADA, ESPERA, CONTACTO VISUALY COMUNICACION.

- Mantenerelespacio lo mas ordenado posible.
- Localizar un espacio seguroy tranquilo para tranquilizar a la persona.



DISCAPACIDAD VISUAL
CARACTERISTICAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

- Dificultades para recibir la informacion del entorno.

- Dificultades para aprender por imitacion, esto conlleva lentitud en el aprendizaje y la adquisicién de conceptos y habilidades.

- Pueden presentarverbalismos, ecolalias, estereotipias, etc.

- El desarrollo cognitivo puede seralgo mas lento, ademas tienden a distraerse o aburrirse por causa de la pérdida de atencidn.

- Presentan dificultades en las competencias sociales, falta de expresién facial, gestos, etc.

ENCUENTRO O LLAMADA DE EMERGENCIA

DISPONIBLE PERSONA DE REFERENCIA

NO DISPONIBLE GUIA/PERSONA DE REFERENCIA PERO SABEMOS

- Posibilidad de que intervenga: Serd la persona encargada de informar, QUE ES UNA PERSONA CON TEA

guiary tranquilizar a la persona.

- No hay posibilidad de intervencion de la persona de referencia. Recabar

INFORMACION:
*Nombre.
*Restovisual.
*Intereses, palabras o cosas que lo tranquilicen, etc.

- Asignar Profesional de emergencias que actie como guia.

- Preguntarantes de ofrecerayuda.

- Acompanarlaen todo el proceso.

- Necesidad de tiempo para explicarle, trasladarle y tranquilizarle.

PAUTAS DE INTERVENCION

AMBIENTE
- Mantenerelespacio lo mas ordenado posible.

- Explicar la funcién de los estimulos sonoros (como sirenas,
etc.) mientras se le guia.

- Explicar la situacion utilizando un tono de voz normal y claro.

- Localizar un espacio tranquilo y seguro para tranquilizar a la
persona.

7

INTERVENCION
Identificarse.
Comunicar que se esta haciendo o se va a hacer.
Hablar directamente con la persona.
Utilizar el nombre de la persona.
Hablar despacioy claro, pero sin gritar.
Colocarse donde pueda verle, especialmente si tiene vision funcional.
Contestar a sus preguntas.

- Tocarle para llamar su atencion.
- Comunicarle en todo momento que se esta haciendo, donde estamos, donde vamos, etc.

- Deje que la persona agarre ligeramente su brazo u hombro para guiarse y tenga en cuenta

que tal vez escoja caminar un poco atrds para evaluar las reacciones de su cuerpo frente a
los obstaculos.



DISCAPACIDAD INTELECTUAL
CARACTERISTICAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

- Dificultades para prestaratenciony distinguir los aspectos relevantes de emergenciay en la resolucién de la misma.
- Dificultades para memorizar o recordar algo nuevo.

- Dificultades de comprension y expresion dellenguaje.

- Dificultades para saber qué hacer, en qué orden, por quéy para iniciar la accién.

- Dificultades en la anticipacion y sentido de peligro en situaciones no habituales.

- Presentan dificultades en habilidades de la vida diaria: identificar sintomas de enfermedad, tratamiento y prevencion de accidentes, buscar ayuda en
casos necesarios, desplazamientos.

ENCUENTRO O LLAMADA DE EMERGENCIA

DISPONIBLE PERSONA DE REFERENCIA NO DISPONIBLE GUiA[PERSONA DE NO SABEMOS NADA
- Posibilidad de que intervenga: Comunicar ~REFERENCIA PERO SABEMOS QUE ES UNA  Atenderalos sintomas conductuales:
siempre a través de ella. PERSONA CON TEA -No tiene en cuenta fuentes de peligro.

o . oA . . - Dificultades para comunicarse (comprension
- No hay posibilidad de intervencidon: Recabar - Asignar en el traslado un Profesionalde S e eI, E s dlEm e,

INFORMACION: emergencias de REFERENTE. necesidades, formular y responder a preguntas,
*iComprende lo que le hablo? - Evaluacién de la INFORMACION: etc.).
s , . ustos/intereses. - En las situaciones de emergencia, falta de iniciativa
¢Que puedo ofrecerle o decirle para que 8 o autonomia, impulsividad, falta de autocontrol.

vengaconmigo? Lentitud en las respuestas.

PAUTAS DE INTERVENCION

AMBIENTE PROFESIONAL DE EMERGENCIAS
- Eliminacién de estimulos ambientales aversivos: apagar sirenas, galibo, - Dar instrucciones sencillas, frases cortas y utilizando vocabulario
etc. concretoreferidoaobjetosy acciones.
- Controlarla acumulacién de personas. - Utilizar gestos, fotos o dibujos.
- Mantener los espacios ordenados. - Indicar paso a paso lo que vamos a hacer y reforzar cada paso
- Localizar un espacio seguro mas tranquilo. mediante reforzadores (apoyo afectivo-gestualy un elogio “bien”).

- Ejercerde modelolo que queremos que haga.
- Pequenainstigacion fisica para iniciarla accién.



DISCAPACIDAD FiSICA: PARALISIS CEREBRAL
CARACTERISTICAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FiSICA: PARALISIS CEREBRAL

- Limitacidn en la movilidad y la manipulacion.

-Bajo nivelde autonomia en las actividades de la vida diaria. Dependencia en las actividades de la vida cotidiana de aquellas personas mas habituales.

- Labilidad emocional.
- Escaso interés porinteraccionar.
- Dificultades en las habilidades sociales.

ENCUENTRO O LLAMADA DE EMERGENCIA

DISPONIBLE PERSONA DE REFERENCIA

- Posibilidad de que intervenga: Comunicar
siempre através de ella.

-No hay posibilidad de intervencion: Recabar
INFORMACION:

*iComprende lo que le hablo?

«;Qué puedo ofrecerle o decirle para 8ustos/intereses.

favorecer lainteraccion?

NO DISPONIBLE GUIA/PERSONA DE
REFERENCIA PERO SABEMOS QUE ES UNA
PERSONA CON TEA

- Asignar en el traslado un Profesional de
emergencias de REFERENTE.

- Evaluacion de la INFORMACION:

NO SABEMOS NADA

Discriminar si sélo presenta la persona una
discapacidad fisica o va acompafiada de
paralisis cerebral observando:

-Si comprende lo que le decimos.
-Su nivel de expresion.
- Su sistema de comunicacién

PAUTAS DE INTERVENCION

AMBIENTE

- Eliminar todos los obstaculos que puedan dificultar el acceso y/o salida
de la persona con discapacidad fisica.

- Tratar a la personade formaindividualizada.

- Identificar los medios técnicos especificos y personales necesarios para
movilizarlo.

PROFESIONAL DE EMERGENCIA

- Anuncie su presencia y ofrezca su ayuda, pero deje que la persona
explique qué necesita.

- Dirfjase a la persona sin gritar, hablando de forma natural y directa al
individuo.

- Describa por adelantado la maniobra que va a ejecutar y recuerde
mencionar escaleras, puertas, pasillos estrechos, rampas vy
cualesquieraotros obstaculos presentes en elrecorrido.



TRASTORNO MENTAL: RIESGO SUICIDA

ENCUENTRO O LLAMADA DE URGENCIA

- Recabar de la persona con riesgo suicida, de su familia o de la persona informante, al
menos, la siguiente informacion:

- Antecedentes de Trastorno Mental: fundamentalmente depresidn, trastorno bipolar,
esquizofreniay trastorno limite (inestabilidad emocional).

- Explorar si existe consumo de tdxicos, acontecimientos estresantes recientes, otras
enfermedades, y ausencia de apoyo familiar.

- En todos los casos preguntar por antecedentes personales de intentos de suicidio: a
mayor nimero de intentos, a mayor gravedad de los intentos en el pasado, a mayor grado
de ocultacién de los mis mos: MAYOR RIESGO DE QUE VUELVA A COMETER UN INTENTO
SUICIDA.

MITOS SOBRE EL SUICIDIO

FALSO VERDADERO

1. La persona que se quiere matar no 1. De cada 10 personas que se suicidan, nueve de ellas
lo dice dijeron claramente sus propdsitos.

2. La persona que lo dice no lo hace. 2. Toda persona que se suicida expres6 con palabras,
3. La persona que se repone de una amenazas, gestos o cambios de conducta lo que ocurriria.

crisis suicida no corre peligro de 3. Casi la mitad de las _personas que atravesaron por una
recaer. crisis y lo consumaron fue durante los tres primeros meses

4. Solo las personas con problemas tras la crisis emocional.

graves se suicidan. 4. El suicidio es multicasual. Muchos problemas pequefios

5. Al hablar sobre suicidio con una pueden llevar al suicidio.

persona en riesgo se le puede incitar 5. Esta demostrado que hablar sobre suicidio reduce el

a que lo realice. peligro de cometerlo.

6. Después de un ingreso hospitalario, 6. Tras un alta reciente de una Unidad Hospitalaria de Salud

disminuye el riesgo suicida. Mental, las personas con diagndstico de esquizofrenia,
tienen un mayor riesgo.

FACTORES DE RIESGO

EDAD

INFANCIA: eventos traumaticos (maltrato, abuso, acoso escolar, etc.).

ADOLESCENCIA: nivel socioecondémico bajo, migracidn, paro, eventos traumaticos
(maltrato, parentalidad disfuncional, abusos, violencia, divorcios, etc.), impulsividad,
personalidad antisocial o agresiva, trastorno mental, abuso de sustancias, etc.

- TERCERA EDAD: soledad, depresidn, enfermedades invalidantes, etc.

ENFERMEDAD

- SOMATICAS: epilepsia, accidente cerebrovascular, lesién medular, cancer, SIDA, afecciones
cronicas, etc.

- MENTAL: depresion, trastorno bipolar, alcoholismo, esquizofrenia, trastorno limite de la
personalidad, ansiedad, desesperanza, impulsividad o agresividad, etc.

EACTORES SOCIALES

- ESTADO CIVIL: solteria, viudedad, divorcio.

- PROFESION: sanidad, veterinaria, farmacia, quimica.

- ESTATUS LABORAL: desempleado.

EACTORES AMBIENTALES

- ACONTECIMIENTOS ESTRESANTES: dificultades econémicas, interpersonales, pérdidas de
seres queridos, cambios vitales importantes, sentimientos de culpay desesperanza.

- ACCESO A MEDIOS: falta de control externo, acceso a medicacion.
- OTROS: tentativas previas, historia familiar, violencia doméstica.

INTERVENCION

PRIMER CONTACTO

Debe realizarse en un ambiente tranquilo y que
garantice un minimo de intimidad.

- NO juzgarle. No reprocharle su manera de
pensar o actuar.

- Tomar las amenazas en serio, no criticar, no
discutir, no utilizar sarcasmos, ni desafios.
Minimizar sus ideas es una actitud equivocada.

- Adoptar una disposicién de escucha reflexiva y
con empatia.

- Emplear términos y frases amables y mantener
una conducta de respeto.

- Hablar de su idea de cometer suicidio
abiertamente y sin temor.

Estar atento a posibles sefiales de alarma.

- Comentarios negativos sobre si mismo (mi
vida no tiene sentido).

- Comentarios negativos sobre el futuro (mis
problemas no tienen solucion).

- Comentarios relacionados con el acto suicida o
la muerte (no merece la pena seguir viviendo).

- Cerrar asuntos pendientes.

- Preparacion de documentos (testamento,
seguros de vida, etc.).

- Desprenderse de objetos personales.
- Despedidas verbales o escritas.

- Limitar el acceso a medios lesivos.

- Retirar de su entorno material que pueda ser
utilizado con finalidad suicida.

MANEJO INICIAL

- Permitir que la persona exprese los sentimientos
consus propias palabras.

- Preguntas utiles pueden ser:

. éSesiente feliz?

. ¢Sesiente desesperado/a?

.éSesiente incapaz de enfrentar cada dia?
.éSiente lavida como una carga?

. éSiente que no merece la pena vivir lavida?

D A W NP

. ¢éSiente o ha sentido deseos de matarse?

Se ha de tener lo mas claro posible la valoracién de

las ideas suicidas.

1.Sinideas de muerte.

2. Deseo suicida pero sin intencién de
materializarlo.

3. Deseo suicida , intencion de materializarlo sin
ningun plan concreto.

4. Planificacion suicida. Tiene una forma decidida
de acabar con su vida.

DERIVACION

Deben conocerse los teléfonos y servicios de
emergencia y atencion.

- No dejar solo a la persona con riesgo suicida e
involucrar a la familia y/oallegados.

- Ideas suicidas con Trastorno Mental y otros
factores de riesgo: remitir a Servicio de Salud
Mental.

- Ideas suicidas y Trastorno Psiquiatrico,
acontecimientos estresantes e intentos previos:
Remitir a Salud Mental para valorar
hospitalizacion.



Crisis aguda en personas con Trastornos Mentales Graves

ENCUENTRO O LLAMADA DE URGENCIA

Se puede denominar psicosis aguda. La persona puede presentar una conducta
“rara”, hostil o dificil de controlar. Estda muy asustada por los sintomas que
experimenta: pueden sentirse perseguidos, amenazados o controlados.

Pueden ver u oir cosas no reales, estan desorientados, con dificultad para
pensar, deprimidos, o con un estado de animo exaltado. Pueden presentar

ansiedad, panicoy conductas agresivas o suicidas.

INFORMACION.- Se debe preguntar a la persona, familiar o allegado: cuando
comenzo este estado, si haocurrido agun episodio anterior y si existen datos
de cualquier tratamiento previo o actual.

Es necesario recabar informacion sobre antecedentes de diagndstico de
esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de personalidad, consumo de
toxicos y enfermedades organicas. Es importante conocer si han existido
episodios previos de violencia.

La descompensacion de una persona con un trastorno mental
esuna emergencia que requiere atencion sanitaria.

Una vez identificadas, estas personas deben ser abordadas
por los servicios de salud mental y evitar, en lo posible, su
entradaen el sistema judicial.

En ocasiones estas emergencias conllevan agitacion y agresividad. La agresividad, no
es exclusiva de la enfermedad mental, puede darse por causas econdmicas,
criminales o por abusos en el ambito familiar.

En las personas con trastornos mentales graves, las conductas violentas pueden
aumentar cuando existen delirios persecutorios y de control por una fuerza externa.

FACTORES DE RIESGO DE CONDUCTA AGRESIVA

-Factores demograficos:

Varon. Joven

Barrios socialmente desfavorecidos. Falta de apoyo social. Problemas de empleo
-Historia vital:

Maltrato y trastorno de la conducta en la infancia

Primer acto de violencia a edad temprana. Historia de criminalidad

no violenta
-Historia clinica:

Psicopatia. Abuso de sustancias

Trastorno de la personalidad. Esquizofrenia

No cumplimiento con el tratamiento
-Factores psicoldgicos y psicosociales:

Impulsividad. Sospecha. Celos patolégicos

Alucinaciones de érdenes
-Contexto Actual:

Amenazas de violencia. Disponibilidad de armas

PREVENCION

| | EN CASOS DE TRASTORNOS DE CONDUCTA

Es necesario identificar precozmente posibles
descompensaciones de laenfermedad. A veces pueden
presentarse sintomas premonitorios.

Las conductas agresivas se pueden predecir por la
existencia de amenazas a victimas accesibles y por la
elaboracion de un plande agresion.

Signos de violencia inminente son: irritabilidad,
amenazas, mirada fija desafiante, aumento de la
actividad, actitud temerosa, proximidad excesiva a
personas involucradasy agresiona objetos.

COMUNICACION

La persona en situacion de descompensacién aguda,
puede tener el pensamiento bloqueado (como la mente
en blanco), el lenguaje empobrecido, con retrasos para
responder y con dificultades para mantener la atenciony
la concentracion.

Debemos comunicarnos: con mensajes breves, concisos,
claros, sinrecurrir a metaforas, abordando una sola idea,
acortando las conversaciones y asegurandonos de lo que
ha entendido.

Una persona en situacion de descompensacion puede
tener ideas delirantes, de las que esta convencido y le
condiciona su conducta. Lo mas habitual es que piense
que le persiguen, que todo se refiere a él, que quieren
hacerle dafio.

Debemos intentar:

Ayudarle a cambiar de tema, de forma respetuosa y
sensible.

No le siga la corriente. No profundizar en la
conversacion o contradecirle de forma brusca y radical.
Manifestar que pensamos de otra forma, sin discutir las
razones. Puede dar resultado cambiar de “ambiente” e
iniciar otra conversacién. Transmitir comprensiéon por el
malestar que provoca el delirio.

-Ustedy el paciente deberdn estar en una posicion que les
permita llegar a la puerta con facilidad; ésta debe estar
abierta.

-El entorno debe ser seguro, sin objetos potencialmente
peligrosos.

-Mantenga la distancia; no se acerque demasiado. El
paciente violento necesita mas espacio que los demas.
Nunca se acerque al paciente por detrds, ni de manera
brusca.

-Nunca de la espalda al paciente.

-No busque la confrontacién; no mire a los ojos, intente
asumir una expresion facial y un tono de voz neutros;
busque una postura corporal relajada; evite posturas
como brazos cruzados o manos detrds de la espalda.

-El paciente no debe quedar solo.

-Si hay otras personas que podrian desencadenar la
violencia del paciente, digales que se salgan de es area.
-Aporte informacién y apoyo a los familiares y personas
cercanas.

Estrategias verbales:

-Preséntese y explique lo que va a hacer.

-Utilice palabras sencillas, frases cortas y claras, y hagalo
de forma tranquila.

-Ayude al paciente a recuperar su orientacion.

-Busque, por lo menos al principio, preguntas dirigidas a
establecer una alianza y espere a tratar después los te mas
mas delicados.

-Establezca limites de conducta aceptable y explique al
paciente que no se permitiran las violaciones de ésta.
-Cuando tenga que comunicar su decision, hagalo de
forma clara y sencilla.

No se debe esperar hasta el ultimo momento para
intervenir.

Lo primero es conocer si existe riesgo vital y garantizarla
proteccion y seguridad de las personas.

CONSULTA Y DERIVACION.- Debe procurarse una valoracién sanitaria con inmediatez. Puede requerirse
uningreso en una unidad de salud mental de un hospital general.

Deben conocerse los pasos para solicitar la atencion de los servicios sanitarios de urgencias. La
informacion a los profesionales sanitarios debe describir lo que hace o dice la persona afectada.

La Resolucién 261/2002, de 26 de diciembre, de la Direccién Gerencia del SAS regula la Atencién de
urgencias, traslados e ingresos de pacientes psiquiatricos, asi como el requerimiento de auxilio a los

cuerpos y fuerzas de seguridad.
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17 Definiciones

Definiciones

Los conceptos y términos fundamentales utilizados en la Norma Basica de Autoproteccion y tomados
en la realizacion de este Plan de Autoproteccién, del centro, establecimiento y dependencias,
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, deben entenderse asi
definidos:

e Actividad: Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos que generen
situaciones de emergencia.

e Aforo: Capacidad total de publico en un recinto o edificio destinado a espectaculos publicos o actividades
recreativas.

e Alarma: Aviso o seinal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones especificas ante una
situacion de emergencia.

e  Alerta: Situacion declarada con el fin de tomar precauciones especificas debido a la probable y cercana ocurrencia de un
suceso o accidente.

Altura de evacuacion: La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuacion y el del espacio exterior seguro.

Autoproteccion: Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, publicas o privadas, con
sus propios medios y recursos, dentro de su ambito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos
sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la
integracion de estas actuaciones en el sistema publico de proteccion civil.

® Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalacién: La totalidad de la zona, bajo control de un titular, donde
se desarrolle una actividad.

e Confinamiento: Medida de proteccidon de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer dentro de un
espacio interior protegido y aislado del exterior.

e Efecto domind: La concatenacion de efectos causantes de riesgo que multiplican las consecuencias, debido a que los
fendmenos peligrosos pueden afectar, ademas de los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberias,
equipos o instalaciones del mismo establecimiento o de otros préximos, de tal manera que a su vez provoquen nuevos
fendmenos peligrosos.

e  Evacuacion: Accion de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro provisional
seguro.

® Intervencién: Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a las personas y los bienes. Medios:
Conjunto de personas, maquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o eliminar riesgos y controlar las
emergencias que se puedan generar.

®  Ocupaciéon: Maximo nimero de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento, recinto, instalacién o
dependencia, en funcion de la actividad o uso que en él se desarrolle. El calculo de la ocupacién se realiza atendiendo a
las densidades de ocupacion indicadas en la normativa vigente. No obstante, de preverse una ocupacion real mayor a la
resultante de dicho calculo, se tomara esta como valor de referencia. E igualmente, si legalmente fuera exigible una
ocupacion menor a la resultante de aquel calculo, se tomara esta como valor de referencia.

e  Organo competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotacién o inicio de actividad: El 6rgano
de la Administraciéon Publica que, conforme a la legislacion aplicable a la materia a que se refiere la actividad, haya de
conceder el titulo para su realizacion.

®  Peligro: Probabilidad de que se produzca un efecto dafino especifico en un periodo de tiempo determinado o en
circunstancias determinadas.

e Plan de Autoproteccion: Marco organico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio,
instalacion o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar
respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la
integracion de éstas actuaciones en el sistema publico de proteccion civil.

® Plan de actuacion en emergencias: Documento perteneciente al plan de autoproteccidon en el que se prevé la
organizacion de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de proteccién e intervencion a
adoptar, y los procedimientos y secuencia de actuacion para dar respuesta a las posibles emergencias.

Planificacion: Es la preparacion de las lineas de actuacion para hacer frente a las situaciones de emergencia.

Prevencion y control de riesgos: Es el estudio e implantacion de las medidas necesarias y convenientes para mantener
bajo observacion, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y dafios que pudieran derivarse. Las acciones
preventivas deben establecerse antes de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o0 como consecuencia de
la experiencia adquirida tras el andlisis de las mismas.

® Puertos comerciales: Los que en razon a las caracteristicas de su trafico rednen condiciones técnicas, de seguridad y de
control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las
operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, trasbordo y almacenamiento de mercancias de cualquier tipo, en
volumen o forma de presentacion que justifiquen la utilizacién de medios mecanicos o instalaciones especializadas.

® Recursos: Elementos naturales o técnicos cuya funcion habitual no esta asociada a las tareas de autoproteccion y cuya



’ gm;“.‘;:‘\mmm PLAN DE AUTOPROTECCION % enion
ESTADIO NUEVO LOS CARMENES Ingenieria & Proteccién

N° de revision: 03 REVISION 2022

Fecha: Noviembre 2022 Pégina 219 de 219

disponibilidad hace posible o mejora las labores de prevencion y actuacion ante emergencias.
Rehabilitacion: Es la vuelta a la normalidad y reanudacion de la actividad.

Riesgo: Grado de pérdida o dafio esperado sobre las personas y los bienes y su consiguiente alteracién de la actividad
socioecondmica, debido a la ocurrencia de un efecto dafiino especifico.

e  Titular de la actividad: La persona fisica o juridica que explote o posea el centro, establecimiento, espacio, dependencia
o instalacion donde se desarrollen las actividades.
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